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BYGG- OG BRUKERUTSTYR

Listen skal synliggjere fordeling mellom bygg-og brukerutstyr i et prosjekt.
Punkter som ikke er relevant for det konkrete prosjektet, fiernes fra listen.
Listen er ikke uttemmende og ma suppleres, og tilpasses hvert enkelt prosjekt

Prosjektering av deler av brukerutstyret kan i noen tilfeller av praktiske grunner inngd i Statsbyggs prosjektering. I slike tilfeller ma det
inngas en avtale om brukertilskudd som dekker kostnadene ved prosjekteringen og ev. innkjop. (Se pkt 3 nedenfor)

1) Byggutstyr; fastmontert utstyr som er prosjektfinasiert. Prosjektering, innkjop og installasjon gjennomfgres som en del av prosjektet. Finansieres av prosjektet. Statsbygg har ansvar for drift,

vedlikehold, fornyelse og utskiftninger i husleiefinansierte prosjekter. Bruker har ansvaret i ikkehusleiefinansierte prosjekter.
2)* Brukerutstyr levert av byggeprosjektet (innkjep prosjektfinansiert) hvor bruker er ansvarlig for drift, vedlikehold, fornyelse og utskiftinger.
3) Bygg- og installasjonspdvirkelig brukerutstyr/spesialinnredning (BIP); krever forsterkning/spesielle hensyn ved inntransport/teknisk tilknytning, og skal

dermed inkluderes i prosjektering/bygging.

4) Generelt brukerutstyr; utstyr brukerne prosjekterer, finansierer og anskaffer selv.

*Ved prosjekter som ikke er husleiefinansiert, mé utstyr i gruppe 2 plasseres i i gruppe 1 eller 3 ifm utarbeidelse av byggeprogram.

%9
e 9
i
XY
>23 & o«
N IC) =
LY 2@ 123
S0 K|l 2 =
=505 e | =0 2
o c [T o~ i
55 | JfzElE | £
] cwaobEk g >
wal| | EE=0FES =
28| 7| cEgo8piE @
o 0 A ¥ O -
£e| 2| 28owpE2| 5
£3| > e 335> 2| =
w o O YaczohaxiE| W
E-c [0) SwL>pa >| =
RS > x0>2Z2g0Z2| w
a o m o O (2 x| O X (U) =
Ca| ol =5 Z2F & E| |UTSTYR (fordelt pa fag)
2 Bygning
23 Yttervegger
231 X Utvendig solavskjerming
23.2 X Ytterdorer: standard lassystemer, las-kasser, lassylinder, beslag, automatikk.
24 Innervegger
241 X Innvendige vegger, overordnet standard system. Spesiclle skillevegger m.h.p.. f.eks lydkray, ekstra styrke, (ikke lettvegg)
242 x |Lose og flyttbare vegger for innredning av utstilli ler, kontorlandskap ol.
24.3 X Fastmontert speil i garderobe og pa WC
24.4 x |Klosettborste m/stativ. Avfallsbotte for sanitetsbind. Toalettilbebor.
24.5 X |Foldevegger i moterom
24.6 X Innerdorer: standard lassystemer, las-kasser, lassylinder, beslag, automatikk.
24.7 X pesielle lassystemer og tilhorende nokler
24.8 X |Innvendige i Gardiner.
249 X Motorstyrte blendi di
24.10 X Manuelle blendi di
25 Dekker
25.1 X Permanente oppforede gulv. Datagulv.
25.2 X Nodvendige spikerslag/forsterkninger for oppheng av brukerutstyr (bade for vegger og himlinger)
253 X |Lost utstyr som métte vare beregnet for innfesting /i je i det valgte himli
26 Yttertak
27 Fast Inventar
27.3 X Skap og reoler.
274 X Store, fastmonterte tavler (evt. heistavler eller skyvetavler, whiteboard, lerret i undervisningsrom og auditorium)
27.5 X [Moteromsutstyr som flip-over, overhead, lose tavle og lignende.
27.6 x |Kontorinnredning
27.8 X Kantinei dning ( Faste benker og overskap, fast serveringsdisk)
27.9 X |Oppsl; ler
27.10 X |Evt. talerstol
27.12 X Teleskoptribuner
27.13 X Berende konstruksjoner dimensjonert for kompaktarkiv, samt kompaktarkiv.
27.14 X |Medisinsk
27.15 X _[Dorskilt
27.16 X All fast innredning inkl. koke-og stekeapparater, oppvask-maskiner ol. for storkjokken og kantine
27.17 X Hylleinnredning i kjole- og fryserom
27.18
27.19 x |Gardinoppheng
27.20 X Lost utstyr for i
27.21 x__|Ikke fast monterte stoler
27.22 X __[Arkivhyller, losc arkivskap Patemosterverk og safer
27.23 X Kanti bler, ki pparat, kaffemaskin
27.24 X Minikjokken/unit
27.25 X _|Vannpostutstyr som kaffe/-tekoker, koppholder ol.
27.26 X Brukers hvitevarer, som kjole- og fryseskap i tilknytning til minikjokken etc.
27.27 X Tilrettelegging for store, faste skilt som skal fundamenteres
27.28 X _|Utvendig navneskilt
27.29 X |Lose avtorkni og matter forovrig
27.30 X Fotskraperister og f te matter ved i tier
27.33 X iclle | og utstyr i renrom,
27.34 X _|Gjerde — utover offentlig krav
27.35a X Traverskran
27.35b X Innredning knyttet til produksjon i verksteder
27.36 X Lasbare skap for ansattes personlige effekter
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27.39 Drikh , kaffemaskiner etc.
27.40 Avtrekksskap og giftskap for laboratorier etc.
27.41 X Skjermbur for spesifikke formal i deler av rom
3 VVS
31 Sanitaer
31.1 X Sanitzrutstyr til alle vatrom i romprogram
312 Gulysluk og slangekran i tekniske rom og avfallsrom
313 Sirkulasj for varmt tappevann, evt. varmekabel
314 Tilknytting av brukerutstyr
31.5 Drikkeautomater, kaffemaskiner etc
31.6 X Hettvannsbereder
31.7 Utstyr i kantinekjokken
31.9 X Olje- og kjemikalieuskiller i verk 1
31.10 Vaskeriutstyr utover v kin og torketrommel for mopper
31.11 Destillasjonsapparater, torkeskap, kjoleskap, kjemikalieskap i verk I
31.13 X Laboratoriebenker
32 Varme
321 'Vannbarent varmeanlegg
32.2 Vannbi lteanlege
33 Brannslokkii legg
33.1 Brannslokkingsanlegg for  tilfredstille myndighetskrav.
33.2 X Handslukkere/pulverapparater i tekniske rom
33.3 Handslukkere generelt
34 Gass- og trykkluft
Sentrale/lokale anlegg for gass og trykkluft samt ledni t og armaturer. Ledni og armatur for gass og trykkluft for mindre anlegg der
34.1 leveringskilden er kolber.
35 Kulde
35.1 X Kjole- og fryserom i tilknyting til kantinedrift
35.2 Kjole- og fryseskap i laboratorier
35.4 X Prosesskjoleanlegg
36 Luftbehandling
36.1 Luftbehandlingsanlegg som er spesialtilpasset virk I ibygget
36.2a X Opplegg for avirckkshetter og punktavsug i laboratorier og verksted
36.2b Avtrekkshetter og punktavsug
36.3 Avtrekk fra hei kinrom
36.4 a Opplegg for lakkboks
36.4b Lakkboks
36.5a X Opplegg for avtrekkshetter i cafekjokken
36.5b Avtrekkshetter i cafekjokken
37 Luftkjgling
371 Komfortkjoleanlegg (ventilasjonskjoling og kjolemaskiner)
4 Elkraft
41.1 Foringsveier for kabler tilpasset den lle elektroinstall
41.1 X Spesiclle foringsveier dirckte knyttet til brukerutstyr
41.3 Overspenningsvern pa inntak ogi alle fordelinger
41.3 Overspenningsvern - finvern ute i installasjonen og foran utstyr
433 Generelt lys og stikk. Stikk for spesielt angitt brukerutstyr (for eksempel kjokk kiner, verksted: kiner osv)
44.2 Generell almenn-, plassorientert og plassbelysning iht Lyskulturs publikasjoner, inklusive lyskilder.
44.2 X Stromskinner i verksted
44.2 Leselamper, bord- og stalamper nir dette ikke inngar som dimensjoneringskrav i anlegget.
44.2 X Ekstra belysning for 4 tilfredsstille spesielle krav til lux-nivier
44.3 Forskriftsmessig nodlysanlcgg, alternativt ledesystem
45.2 Fri e strile-, pancl- og gjennomstromni vner nir dette ikke inngar som dimensjoneringskrav i anlegget.
45.3 Varmekabler i barfotarealer i rom/omrader hvor det ikke er hensiktsmessig med vannbiren gulvvarme
46.1 Reservekraftaggregat
46.2 X Sentrale UPS anlegg m/batterier
46.2 Lokale UPS anlegg m/batterier
5 Tele- og automatisering
51.1 Foringsveier for alle lle tele- og iseringsanlegg.
X Foringsveier for brukerutstyr
51.4 X Inntaks- og ledni for tele- og iseringsanlegg, normalt for tele og datak ik
51.5 X Tele- og datafordelinger for kobling av spredenett, normalt for tele og d munikasjon. Inklusive termineringer, patch 10g 19" rack.
52.1 X Lokalt spredenett inklusive termineringer "i veggen hos bruker" for tele- og datal ikasjon. Normalt kobberbasert
52.2 Nettutstyr, utstyr for IKT nettverk
52.2 Nettutstyr, utstyr for IKT nettverk for byggautomasjonsanlegg
53.2 Tell 1 (PABX). Kabling til tel al. (A-siden) Terminalutstyr og tel pp Oppkobli vgifter til telenettleverandor.
53.6 Anlegg for & sikre mobildekning i bygget
Automatisk brannalarmanlegg (ABA) med sentral, tilhorende kabling, detektorer, og alarm-overforing for & dekke offentlige forskriftskrav eller som folge av
54.2 tckniske bvtter.
54.2 Tilpasninger og utvidelser av brannalarmanlegg tilknyttet slukkeanlegg
54.3 X Automatisk innbruddsalarmanlegg (AIA) med sentral, tilhorende kabling, detektorer, og enkel alarmoverforing for & gi basisbeskyttelse basert pa skallsikring
54.4 X Automatisk adgangskontroll-anlegg (AAK) med sentral, tilhorende kabling, kortlesere etc for & dekke inn/utganger i skallet samt soneskiller inne i bygget.
55.4 Talevarsling for brannalarm ved konkret behov/sikkerhetsvurdering.
56.2 Sentralt driftkontrollanlegg (SD-anlegg) med maskinvare og programvare, inkludert styringsautomatikk.
56.4 Buss-systemer, anlegg for byggautomatisering
6 Andre installasjoner
62.1 Heiser
Andre fast monterte transportanlegg nodvendige for bygni drift og lle funksjon (avhengig av konkret prosjekt cksempelvis dokumenttransport,
624 X loftebord. kraner og taljer)
65 Avfall og i
Vannsuger
Avfallscontainer med komprimator
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7 Utendors
73 Utendgrs VVS
X Utendors sluk, kummer etc.
X Frostfrie slangekraner for spyling av faste dekker, gr ler etc.
74 Utendgrs elkraft
74.4 X Utvendig skilt-/logobelysning
74.3 X Utvendig ekstra belysning for a tilfredsstille spesielle krav til lux-nivaer for sikringsanlegg.
Fordelingen er avtalt og omforent mellom bruker og Statsbygg, og skal ligge til grunn for prosjektering og kostnadsberegning av prosjektet.
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